
Projet TREENERGY  - Villeuneuve saint Georges 

Certification Concepteur Maison Passive – Passivhaus 
 Prolongation du certificat  

 
Sur la base d’un projet Maison Passive exemple 

 
 

Documentation de l’objet Maison Passive 
 

  
 
 
TREENERGY accompagne depuis 2014 la société ECOLOCOST dans la construction de maisons 
performantes.  
 
Ce projet concerne la construction de 26 maisons accolées (T3 et T4) à 94190 VILLEUNEUVE SAINT 
GEORGES rue Guillaume APOLLINAIRE. Le projet est constitué de trois bâtiments de logements. La 
société ECOLOCOST souhaite construire uniquement sur les standards des maisons PASSIVHAUS. 
 
Bâtiment  A/B/C à  VILLEUNEUVE SAINT GEORGES ID : 6461 
 
Concepteur/Conseiller Maison Passive responsable   CHARLES Nicolas 
Bureau d’études : TREENERGY 
 
Architecte : JEROME BRULLE  
 
Description succincte du projet 
Particularités :   Chaudière bois collective  
Valeur U mur extérieur  0.117 W/(m2K)  Besoin de chal. PHPP 15 kWh/(m2a) 
Valeur U sol    0.16 W/(m2K) 
Valeur U toit    0.097 W/(m2K)  Besoin EP PHPP  97 kWh/(m2a) 
Valeur U fenêtre   0.99 W/(m2K) 
 
Récupération de chaleur VMC  85.6 %    Test de pression n50=0.44-049- vol/h  
 
 
2. Page de présentation du projet en anglais 



 

2 

 

 

Certification Passive House Designer - Passivhaus / Certificate Extension 
 On the basis of a project Passiv House example 

 

Passivhaus Documentation 
 

  
 
TREENERGY and ECOLOCOST have a partnership since 2014 in the making of new energy efficient 
houses. 
 
The project consists of 26 side by side news houses (2 and 3 bedrooms) and is taking place at rue 
Guillaume APOLLINAIRE in VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190). The project consists of three 
blocks of dwellings houses. ECOLOCOST wish to build only houses from PASSIVHAUS specifications. 

 
Bâtiment  A à  VILLEUNEVE SAINT GEORGES ID : 6461 
 
Concepteur/Conseiller Maison Passive responsable   CHARLES Nicolas 
Bureau d’études : TREENERGY 
Architecte : JEROME BRULLE  
 
Bâtiment  A à  VILLEUNEUVE SAINT GEORGES ID : 6461 
 
PassiveHouse CHARLES Nicolas,  
Design office : CHARLES Nicolas 
Architect : JEROME BRULLEE 
Builder : ECOLOCOST 
 
 
Special features:   BIOMASS PLANTROOM 
U-value external walls 0.117 W/(m2K) PHPP space heat demand  15kWh/(m2.a) 
U-value floor    0.16 W/(m2K) 
U-value roof   0.097 W/(m2K) PHPP Primary energy demand 97 kWh/(m2.a) 
U-value window  0.99 W/(m2K) 
Heat Recovery  85.6%    Pressure test         n50 = 0.44-0.49 vol/h  
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3. Photos de façades 
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4. Photos d’intérieur  
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5. Coupes de la réalisation 
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6 Façades 
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6. Plans 
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7. Détails de construction de la Dalle de sol 

 

 

 Calcul du pont thermique par éléments finis du  plancher bas suivant étude  

 

 
 

Pont thermique calculé par l’extérieure : -0.050 W/m.K 
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8. Construction des murs extérieurs 

 

 

 Calcul du pont thermique par éléments finis angle sortant :   
 
 

 

 
Pont thermique calculé par l’extérieur  : -0.033 W/m.K 
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9. Construction du toit 

 
 

 Calcul du pont thermique par éléments finis du plafond sur terrasse   

 
 

Pont thermique calculé par l’Extérieur : -0.080 W/m.K 
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10. Fenêtres et installation de la fenêtre 

 

Mise en place de fenêtres triple vitrage PVC OKNOPLAST WINERGETIC – remplissage argon – 
deux couches basses émissivités. 
  

 ATEC : gamme 82 : 6/15-2266 

 Uw < 0.9 W/m².K  (avec ATEC) 

 Ug = 0.5 W/m².K : (certification CEKAL) 

 Facteur solaire Sw 0.30 

 Tranmission lumineuse Twl 0.4 

 Intercalaires : Aluminum 

 

 Ud porte d’entrée type SWALBOAR = 0.71 W/m².K 

 Utilisation des cadres à rupteur de pont thermique ALPAC. Les parties en bleu et grise 
représentent l’isolation en polystyrène expansé sauf pour les tableaux où l’on trouve du 
polystyrène extrudé. Les parties en jaune sont en purenit afin de limiter les ponts 
thermiques de mise en œuvre des menuiseries. 

 

 Occultation : Volet roulant aluminium motorisé avec coffre isolé type ALPAC R25H30 + 
isolation thermique : transmission thermique du coffre avec le doublage intérieur = 0.24 
W/m².K  
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Schéma de l’intégration du coffre de volet avec appui de fenêtre ou seuil de porte 
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11. Etanchéité à l'air de l’enveloppe 

 

La société INFILTROBAT a analysé l’ensemble des logements  
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12. Conception du système de ventilation 

 
 

 Système de ventilation :  
⚫ Ventilation ZEHNDER COMFO AIR Q 350   

⚫ Rendement certifié CERTITA et NF : 97% 

⚫ Distribution des réseaux en volume chauffé avec des gaines en PEHD 

⚫ Consommation de base par logement 23 watts THC (Alistair et Andrew) et 29 watts 
THC (Adele) pour les deux ventilateurs 

⚫ Consommation maximale : 69 W THC pour les deux ventilateurs 

 

⚫ Bouche d’extraction réglable type ANJOS : Salle de bains, WC, Cuisine 

⚫ Bouche soufflage réglable ANJOS type BEIP dans les pièces principales : Séjour, 
chambres 

⚫ Filtre F7 entrée et G4 en sortie 

⚫ Classe d’étanchéité du réseau de VMC :  B 

⚫ Réseau de ventilation en gaine PEHD, isolation complémentaire COMFOPIPE 
43mm (Résistance thermique > 1.2 m².K/W) entre le caisson VMC et l’extérieur.  
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13. Unité centrale de ventilation 

 

 

⚫ Ventilation ZEHNDER COMFO AIR Q 350   
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14. Chauffage et ECS 

 

 Système de chauffage et production d’eau chaude : 
⚫ Deux chaudières à granulés de bois à condensation :  OKOFEN PESK 41 
⚫ Situation :  hors volume chauffé dans l’Ecobox OKOFEN voir plan de masse 
⚫ Puissance : 41  kW X 2 
⚫ Rendement à pleine charge : 102.7% 
⚫ Rendement à charge intermédiaire : 102.2 KW 
⚫ Pertes à l’arrêt 0.3 kW 
⚫ Alimentation des granulés par aspiration 
⚫ Mise en œuvre d’un ballon tampon 800 litres type OVENTROP avec une constante 

de refroidissement 0.11 Wh/l.K.j ou Ua 3.29. Ajout d’une vanne trois voies en sortie de 
ballon tampon 
 

⚫ Température de départ chaudière 65°C avec une température retour 35°C  
⚫ Estimation du débit nominal du réseau : 3.99 m³/h 
⚫ Estimation du débit réduit environ 0.399 m³/h 
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 Réseau de distribution de chauffage et d’eau chaude principale   
 

⚫ Pompe de circulation primaire : Consommation maximale <400  watts THC, vitesse 
variable et pression différentielle constante 

 

⚫ Longueur du réseau principal (entre la chaufferie et le réseau secondaire) en DN 50 :  
80 mètres (aller+retour) 
U du réseau =0.2381 W/m.K tuyau CALPEX DUO (63+63/182) voir ATEC 

14/14-1992 

 

⚫ Longueur du réseau principal (entre la chaufferie et le réseau secondaire) en DN 40 :  
66 mètres (aller+retour) 
U du réseau =0.1954 W/m.K tuyau CALPEX DUO (50+50/162) voir ATEC 

14/14-1992 

 

⚫ Longueur du réseau principal (entre la chaufferie et le réseau secondaire) en DN 32 : 
38 mètres (aller+retour) 
U du réseau =0.2108 W/m.K tuyau CALPEX DUO (40+40/126) voir ATEC 

14/14-1992 

 

⚫ Longueur du réseau secondaire (vers maison) en DN 25 : 714 mètres (aller+retour) 
⚫ U du réseau =0.1786 W/m.K tuyau CALPEX DUO (25+25/91) ATEC 14/14-

1992 
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⚫ Mise en place de module thermique d’appartement OVENTROP  REGUDIS WHTU 
15 litres / minutes avec moteur électrothermique.  
 

⚫ Isolation thermique entre la dalle et le MTA en classe 4 soit 3cm d’épaisseur d’isolation en 
DN 25 dans le volume chauffé. 
 

⚫ Mise en place d’un module par logement, à l’entrée du volume chauffé. 

  
 

⚫ Température de distribution d’eau chaude dans les logements 45°C avec mitigeur 
thermostatique intégré au MTA 

⚫ Température de distribution dans les radiateurs avec un régime 65/35°C 
⚫ Module MTA avec vanne d’équilibrage à pression différentielle et kit de régulation (moteur 

électrothermique) 
⚫ Corps de vanne thermostatique type OVENTROP AV 9 à double réglage. 

 

⚫ Ajout d’un thermostat d’ambiance dans chaque maison permettant de gérer la température 
et les horaires d’occupation. 
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⚫ By-pass thermostatique dans le MTA référence OVENTROP  
 

 Émission de chauffage : 
⚫ Radiateur bitube basse température 65/35°C avec robinet thermostatique certifié 

CENCER OVENTROP UNI XH valeur EUBAC certifié NF performance =0.2°C  
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15 Production photovoltaïque 

 

 Production d’électricité : Panneaux photovoltaïques SOLARWATT 
 

⚫ Référence des panneaux chez SOLARWATT VISON 60P 
⚫ Surface d’un capteur : 1.66m² 
⚫ Technologie : polycristallin 
⚫ Puissance crête : 275 Watts 
⚫ Température d’équilibre 44°C 
⚫ Coefficient de température -0.0041°C 
⚫ Onduleur :  micro onduleur AP SYSTEMPS YC 500l puissance nominale sortie 500 

Watts, rendement 95.5% 
 

⚫ Chaque maison possède 6 panneaux solarwatt VISION 60P (1650 watts soit 10m²) 

inclinaison 31°, orientation Sud, afin de garantir une certaine autonomie.  
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16. Brèves descriptions des résultats PHPP (feuille de vérification) 

Les besoins de chauffage sont relativement faibles. L’étanchéité à l’air est bonne < 0.49 en N50. 

L’ensemble du bâtiment est chauffé par des modules thermiques d’appartement vers une chaufferie à 

granulés de bois. 
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17. Coût du bâtiment 

Le coût du bâtiment est de 2 137 € HT/m² 

 

 

18. Coût de construction 

Voici la synthèse des coûts du bâtiment lot par lot. 
 

• Surface totale : 2889 m² 

• Coût total : 6.173.793 € HT soit  7.408.552 € TTC 
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18. Année de construction 

 
Le bâtiment a été construit en 2020 
 

 
20. Architecte 

Jérôme BRULLE 

 

 

 
21. Bureau d’études 

Les études ont été réalisées par Nicolas CHARLES du bureau d’études thermiques TREENERGY, 

concepteur de maison passive depuis 2010 


