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Weitere Wärmebrücken

Bezeichnung Wärmebrücke Beschreibung

0 Χ= 0 W/K 0

0 Χ= 0 W/K 0

Kategorie Bausystem | Betonschalungsstein

Hersteller Izodom 2000 Polska 

Zduńska Wola

Poland

Produktname Izodom Complete Passive System

Hygiene Kriterium

Der minimale Temperaturfaktor der Innenoberflächen ist fRsi=0,25m²K/W ≥

Komfort Kriterium

Der U-Wert der eingebauten Fenster ist UW,i ≤ W/(m²K)

Effizienzkriterium

Der U-Wert der opaken Gebäudehülle ist U*fPHI ≤ W/(m²K)

Temperaturfaktor opaker Anschlüsse fRsi=0,25m²K/W ≥

Wärmebrückenfreies Design entscheidender Anschlüsse Ψ ≤ W/(m²K)

kühl-gemäßigtes Klima
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fRsi

0,33

0,33

0,01

0,15

0,70

ZERTIFIKAT

Dieses Zertifikat für kühl-gemäßigtes Klima wurde nach 

Prüfung folgender Kriterien zuerkannt

Ein Luftdichtheitskonzept für alle Bauteile und Anschlüsse wurde 

nachgewiesen

0,85

0,86



Izodom 2000 Polska

ul. Ceramiczna 2a, 98-220 Zduńska Wola, Poland

Tel.: | +48 438.232.368 | biuro@izodom.pl www.izodom2000polska.com

Opake Gebäudehülle Fenster ROVE01 ROIW01 RWSI01 WITO Fenster Oben

Ortgang Dach-Innenwand Dachfenster Seite Typ

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] bf [m]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W Uf [W/m²K]

Ψg [W/mK]

EWCE01 Ψi [W/mK]

Deckeneinbindung fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] WIBO Fenster Unten

fRsi=0,25 m²K/W bf [m]

RO01 Dach Uf [W/m²K]

WITH01 U [W/(m²K)] Ψg [W/mK]

Luftdichtheitskonzept Fenster Schwelle Dicke [m] Ψi [W/mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

Uf [W/m²K] UW,i [W//m²K]

Ψe [W/mK]

Ψi [W/mK] FS01 Bodenplatte BWBC01 Kellerw.-Kellerd.

fRsi=0,25 m²K/W U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

UW,i [W//m²K] Dicke [m] fRsi=0,25 m²K/W

FSIW01 BWFS01 Kellerw.-Bodenpl.

Bodenpl-IW Querschnitt Ψ [W//mK]

Ψ [W//mK] fRsi=0,25 m²K/W

fRsi=0,25 m²K/W

FSBW01 Bodenpl-KW

Erläuterungen BW01 Kellerwand Ψ [W//mK]

U [W/(m²K)] FS02 Bodenplatte U [W/(m²K)] Dicke [m] fRsi=0,25 m²K/W

Dicke [m]

ROEA01 Traufe RWBO01 Dachfenster Unten RWTO01 Dachfenster Oben RORI01 First

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

FRAW01 TC01 Ob. Gesch.d. ROJU01 Knick

Flachd. - Aufg. Wand U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

Wärmebrücke nicht berechnet Effizienzkriterium nicht erfüllt Ψ [W//mK] Dicke [m] fRsi=0,25 m²K/W

Kriterien erfüllt Hygiene- oder Komfortkriterium nicht erfüllt fRsi=0,25 m²K/W

TCEA01 Ob. Gesch.d.-Traufe

FR01 Flachdach EO01 Auskragung Ψ [W//mK]

EW01 Außenwand U [W/(m²K)] U [W/(m²K)] fRsi=0,25 m²K/W

U [W/(m²K)] Dicke [m] Dicke [m]

Dicke [m] EWEO01 Außenw. Auskr.

EWIC01 Ψ [W//mK]

Außenw.-Innenecke BC01 Kellerdecke fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] EWEJ01 U [W/(m²K)]

fRsi=0,25 m²K/W Außenw. Elementstoß Dicke [m] EWEO02 Außenw. Auskr.

Ψ [W/(mK)] Ψ [W//mK]

EWEC01 fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

Außenw.-Außenecke Längsschnitt

Ψ [W//mK] WISI Fenster Seite BCEW01 Kellerd.-AW

fRsi=0,25 m²K/W Typ Ψ [W//mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

EWIW01 Uf [W/m²K]

Außenw.-Innenw. Grundriss Ψg [W/mK] FRRP01 Attika FSEW01 Bodenpl-AW FSBW02 Bodenpl-KW BCIW01 Kellerd.-IW

Ψ [W//mK] Ψi [W/mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W
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0,375

0,437

0,406

Das Izodom Complete Passive System ist ein 

Betonschalungsstein-Bausystem. Die Außenwände 

sind mit 200 mm EPS gedämmt, das Dach mit 250 

mm EPS und die Bodenplatte mit einer Kombination 

von 250 mm EPS und 100 mm XPS-Paneelen. Die 

Dachkonstruktion besteht aus Holzbalken und 

–Latten. Das System wurde vom Passivhaus Institut 

nach den thermischen Leistungskriterien für die kühl-

gemäßigte Klimazone bewertet und obwohl der 

Deckeneinbindung-Anschluss erreicht das Effizienz-

Kriterium nicht, gilt das System für die kühl-

gemäßigte und warm-gemäßigte Klimazonen als 

geeignet.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen basierend auf Hygiene, 

Komfort- und Wirtschaftlichkeitskriterien definiert. Grundsätzlich können Komponenten, welche für Klimate mit 

höheren Anforderungen zertifiziert sind, auch in Klimaten mit geringeren Anforderungen eingesetzt werden. Dies kann 

im Einzelfall auch wirtschaftlich sein.

Die Zertifizierung wurde mit einem Standard-

Passivhaus Holzfensterrahmen durchgeführt. Für den 

Abstandhalter wurden die phA thermischen Werte 

angenommen, mit Sekundärdichtung aus Polysulfid. 

Die Berechnungen zeigen, dass den 

Fensteranschlussdetails für warm-gemßigten 

Klimazonen geeignet sind, mit kein 

Oberflächenkondens- oder Schimmelrisiko.

Der Innenputz bildet die Luftdichte Ebene der Wände.  

Die Stöße der Wandsteine/-elemente werden 

verklebt. Die Verbindung zu der Folie, welche die 

luftdichte Ebene des Daches darstellt, erfolgt mit 

überputzbarem Klebeband. Die Fenster werden über 

geeignete Kompribänder an die luftdichte Ebene der 

Wände angeschlossen.
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